Uchwata nr 119 /XXV/2020
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie

Miasta i Gminy Sanniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r,, poz. 713) oraz art. 19 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. z2019 r. poz. 1437, zm. poz. 1495

i Dz. U. z 2020 r., poz. 284) Rada Miasta i Gminy Sanniki, uchwala, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si¢ projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie
Miasta i Gminy Sanniki w brzmieniu, jak w zataczniku do uchwaly, w celu przedtozenia tego

projektu do zaopiniowania wlasciwemu organowi regulacyjnemu.

2. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki.
i) p

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2007 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu éciekow (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1437) Rada Gminy ma obowiazek przyjaé
projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekéw oraz przekaza¢ go do zaopiniowania

organowi regulacyjnemu.

Zgodnie z art.8 ust.5 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. 0 zmianie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow oraz niektérych innych ustaw
dotychczasowe regulaminy dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowiazuja do dnia wejscia

w zycie nowych regulamindw.

W zawigzku z powyzszym podjgcie niniejszej uchwaty jest zasadne.




Zatacznik do uchwaty Nr 119/XXV/2020 r.
Rady Miasta i Gminy Sanniki

z dnia 24 lipca 2020 .

PROJEKT
REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKOW
ROZDZIAL 1
Postanowienia ogélne

§ 1. Regulamin okredla prawa i obowiazki przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego oraz
odbiorcédw ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania $ciekéw.

§ 2. 1. Ilekro¢ w regulaminie uzywa sie okreélenia »Ustawa” nalezy przez to rozumieé Ustawe z dnia 7
czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj.Dz. U.z

2019 r. poz. 1437).

2. Wszelkie pojecia uzyte w niniejszym regulaminie w szczegolnosci:  przedsigbiorstwo
wodociggowo- kanalizacyjne, odbiorca ustug, zdefiniowane zostaty w Ustawie.

ROZDZIAL 11

Minimalny poziom ustug Swiadczonych przez przedsigbiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne w
zakresie dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane:

1) dostarcza¢ odbiorcy ustug wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w ilosci nie mniejszej niz 0,5
m3 na dobg oraz 6 m3 rocznie;

2) zapewni¢ jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z aktualnym
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w
szczegolnosci:

- w zakresie podstawowych wymagan mikrobiologicznych spetniajaca wymogi okreslone w czesci A
zatacznika nr 1 do wyzej wymienionego rozporzadzenia;

- W zakresie podstawowych wymagan chemicznych speniajaca wymogi okreslone w czesci B
zatacznika nr 1 do wyzej wymienionego rozporzadzenia;

3) zapewnic ciaglo$¢ dostaw wody, z zastrzezeniem uzasadnionych wyjatkéw okreslonych w Ustawie

i niniejszym Regulaminie;

4) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociagowej, zapewnié dostawe wody pod
cisnieniem niemniejszym niz 0,05 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem gléwnym

zainstalowanym na przytaczu wodociggowym;

5) prowadzi¢ regularng wewnetrzna kontrole jakosci dostarczanej wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.



§ 4. W zakresie odbioru Sciekow przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowiazane:

1) przyjmowaé do posiadanej sieci kanalizacyjnej $cieki wprowadzane przez odbiorcow ustug, w
iloéci nie mniejszej niz 0,5 m3 na dobe oraz 6 m3 rocznie;

2) zapewni¢ ciagly odbior sciekdw o stanie i sktadzie zgodnym z art. 9 ustawy i obowiazujaca umowa

o odprowadzanie sciekow;

3) odprowadzaé wprowadzone $cieki do posiadanych urzadzen kanalizacyjnych.

ROZDZIAL III
Warunki i tryb zawierania uméw z odbiorcami ustug

§ 5. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie Sciekéw odbywa si¢ na podstawie pisemnej umowy o
zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow zawartej miedzy przedsigbiorstwem wodociagowo-

kanalizacyjnym a odbiorca ustug.
2. Umowa, o ktérej mowa powyzej zawiera w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:

1) iloéci i jakosci $wiadczonych ustug wodociagowych lub kanalizacyjnych oraz warunkow ich
éwiadczenia,

2) sposobu i terminéw wzajemnych rozliczen,
3) praw i obowiazkow stron umowy,

4) warunkéw usuwania awarii przytaczy wodociagowych lub przytaczy kanalizacyjnych bedacych w
posiadaniu odbiorcy ustug,

5) procedur i warunkéw kontroli urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych,
6) ustalen zawartych w zezwoleniu na prowadzenie dziatalnosci,
7) okresu obowigzywania umowy oraz odpowiedzialnosci stron za niedotrzymanie warunkow umowy.

§ 6. Zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie sciekoéw nastgpuje z osoba, ktorej
nieruchomos¢ zostata przytaczona do sieci, na pisemny wniosek tej osoby.

§ 7. Umowa, o ktorej mowa powyzej, moze by¢ zawarta z osoba, ktora posiada tytut prawny do
korzystania z nieruchomosci, do ktérej ma by¢ dostarczana woda lub z ktorej maja by¢ odprowadzane
scieki, albo z osoba ktéra korzysta z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 8. Jezeli nieruchomo$é jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami
wielolokalowymi, umowa o ktérej mowa powyzej, jest zawierana z ich wlascicielem luz z zarzadca.

§ 9. Na wniosek wiasciciela luz zarzadey budynku wielolokalowego luz budynkéw wielolokalowych,
przedsigbiorstwo wodno- kanalizacyjne zawiera umoweg, o ktorej mowa powyzej, takze z osoba
korzystajaca z lokalu wskazang we wniosku, jezeli spetnione sa warunki okreslone w ustawie.

§ 10. 1. W zakresie dostaw wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest
zawor z wodomierzem gtéwnym.



2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomosci gruntowej odbiorcy ustug
odprowadzajacego Scieki, miejscem rozdziatu sieci i instalacji oraz odpowiedzialnosci za stan
techniczny jest granica nieruchomosci gruntowej.

3. Miejsce rozdziahu sieci kanalizacyjnej obejmujacej przytacze stanowiace wlasnogé przedsigbiorstwa
wodociagowo- kanalizacyjnego i instalacji wewnegtrznej odbiorcy ushug oraz rozdziatu
odpowiedzialnosci za stan techniczny, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie
nieruchomosci gruntowej odbiorcy ustug odprowadzajacego $cieki, stanowi ostatnia studzienka od

strony budynku bedaca whasnos$cig przedsiebiorstwa.

4. W przypadku przytacza kanalizacyjnego stanowigcego wiasnoéé odbiorcy ushug dostarczajacego
scieki, migjscem rozdziatu sieci i odpowiedzialnosci za stan techniczny jest miegjsce polaczenia sieci

kanalizacyjnej z przytaczem.

ROZDZIAL IV
Sposéb rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat ustalone w taryfach

§ 11. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie s$ciekow sa
prowadzone przez przedsigbiorstwo wodociagowo- kanalizacyjne z odbiorcami ushug na podstawie
okreslonych w taryfach cen i stawek opfat oraz ilosci dostarczonej wody i odprowadzonych $ciekéw.

2. Jezeli odbiorca ustug jest wylacznie wiasciciel lub zarzadeca budynku wielolokalowego lub
budynkoéw wielolokalowych, jest on obowiazany do rozliczenia kosztéw tych ustug. Suma obciazen
za wodg lub scieki nie moze by¢ wyzsza od ponoszonych przez wiasciciela lub zarzadce na rzecz
przedsigbiorstwa wodociagowo- kanalizacyjnego.

3. llos¢ wody dostarczonej do nieruchomosci ustala sie na podstawie wskazania wodomierza
gtownego, a w przypadku jego braku w oparciu o przecigtne normy zuzycia wody.

4. llos¢ odprowadzonych $ciekow ustala si¢ na podstawie wskazan urzadzen pomiarowych,

5. W razie braku urzadzenn pomiarowych ilos¢ odprowadzonych $ciekéw ustala sie na podstawie
umowy o dostarczenie wody lub odprowadzanie Sciekow, jako réwna ilosci wody pobranej luz

okreslonej w umowie.

6. W rozliczeniach ilosci odprowadzonych Sciekow iloé¢ bezpowrotnie zuzytej wody uwzglednia sie
wylacznie w przypadkach, gdy wielkos¢ jej zuzycia na ten cek ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy ushug.

§ 12. 1. Odbiorca ustug dokonuje zaptaty za dostarczona wode i odprowadzone $cieki w terminie
okreslonym w fakturze, ktdrej nie moze by¢ krdtszy niz 14 dni od daty jej wystania lub dostarczenie w

inny sposob.

2. Zgloszenie przez odbiorce ustug zastrzezef do wysokosci naleznosci okre§lonych w fakturze nie
wstrzymuje jej zaplaty.

3. W przypadku nadpfaty zalicza si¢ ja na poczet przyszlych naleznosci lub na wniosek odbiorcy

ustug, zwraca si¢ ja w terminie 14 dni od dnia zfozenia wniosku w tej sprawie.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dzialania wodomierza gléwnego, ilogé pobranej wody
ustala si¢ na podstawie $redniego zuzycia wody w okresie 3 miesigcy przed stwierdzeniem
nieprawidlowego dziatania wodomierza, a gdy nie jest to mozliwe- na podstawie Sredniego zuzycia



wody w analogicznym okresie roku ubiegtego lub iloczynu $redniomiesigcznego zuzycia wody w roku
ubiegtym i liczby miesigcy nieprawidtowego dziatania wodomierza.

5. Przedsiebiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne na wniosek odbiorcy ustug wystepuje o sprawdzenie
prawidfowosci dziatania wodomierza gléwnego.

ROZDZIAL V
Warunki przylaczenia do sieci

§ 13. 1. Przylaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nastgpuje po spefnieniu technicznych
warunkéw  przylaczenia, okre$lonych przez przedsigbiorstwo zwanych dalej ,,warunkami

przytaczenia”.

2. Z wnioskiem o przylaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej moze wystgpowad osoba,
ktérej nieruchomo$é ma by¢ przylaczona do sieci, posiadajaca tytul prawny do korzystania z
nieruchomosci albo osoba, ktéra korzysta z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Osoba, o ktérej mowa w ust. 2, skltada w przedsigbiorstwie wniosek o okreslenie warunkow

przylaczenia.
4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3, powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) imie i nazwisko (nazwg) wnioskodawcy, wzglednie sposob reprezentacji wnioskodawcy wraz z
dokumentem (lub jego kopia) potwierdzajacym jego prawidlowo$é, a w razie dzialania wnioskodawcy
przez przedstawiciela - podstawe umocowania, adres do korespondencji,

2) adres nieruchomosci, ktéra ma by¢ przylaczona, poprzez podanie jej potozenia ( miejscowosé,
nazwa ulicy i nr lub nr ewidencyjny dziatki)

3) rodzaj przytacza ( wodociagowe, kanalizacyjne),

5. Jezeli sa spelnione warunki techniczne umozliwiajace przylaczenie nieruchomosei do sieci,
przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz z
kompletem zatacznikdéw wydaje warunki przytaczenia do sieci.

6. W razie braku mozliwosci przylaczenia nieruchomosci do sieci przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne , w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na pismie o tym fakcie osobg
ubiegajaca si¢ o przytaczenie, wskazujac przyczyny ktore uniemozliwiaja przytaczenie wydajac
informacje techniczna.

7. Warunki przylaczenia do sieci powinny w szczegolnosci okre$lag:
1) lokalizacje nieruchomosci osoby ubiegajacej si¢ o przytaczenie,
2) miejsce i sposéb przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjne;j,

3) zakres dokumentacji technicznej, ktora opracowuje osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie
nieruchomosci do sieci.



ROZDZIAL VI
Techniczne warunki okreslajace mozliwosci dostgpu do ustug wodociagowo- kanalizacyjnych

§ 14. 1. Ustala si¢ techniczne warunki okreslajace mozliwo$é dostepu do ustug wodociagowo-
kanalizacyjnych:

1) przytacza wodociggowe nalezy wykonaé z rur PEHD;

2) w migjscu wiaczenia do sieci wmontowa¢ zawor odcinajacy zasuwe, a obudowg zasuwy wyposazyé
w skrzynke uliczna, klucz i obudowe zaworu wyprowadzi¢ do poziomu terenu;

3) uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu, przebieg i zaglebienia przewodéw w gruncie nalezy
prowadzi¢ najkrotszg, bezkolizyjng trasa;

4) przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV;

) przy urzadzeniach zlokalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢
posredni sposob odprowadzania sciekéw za pomoca urzadzeri typu mini przepompownie,
rozdrabniarki.

2. Przy projektowaniu przytacza uwzglednié:

1) prowadzenie przytacza najkrotsza trasa;

2) posadowienie przylacza na glebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem lub zastosowanie
odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzglednieniem spadku w kierunku sptywu;

3) dojazd i dostep do studni rewizyjnych na przylaczu kanalizacyjnym.

ROZDZIAL VII

Sposob dokonywania przez przedsigbiorstwo wodociagowo- kanalizacyjne odbioru wykonanego
przylacza

§ 15. 1. Sposob dokonywania odbioru wykonanego przylacza jest okre$lony przez przedsiebiorstwo
wodociggowo- kanalizacyjne.

2. Okreslone w warunkach przytaczenia proby i odbiory czesciowe oraz koficowe sg przeprowadzane
przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki préb i odbioréw, o ktérych mowa powyzej sa potwierdzane przez strony w protokotach,
ktorych wzory okresla przedsigbiorstwo wodociagowo- kanalizacyjne.

4. Protokot odbioru technicznego przytacza, o ktorym mowa powyzej, powinien zawiera¢ co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujace przedmiot odbioru ) $rednica, materiat, dhigos¢, elementy
uzbrojenia),

2) rodzaj odprowadzanych $ciekéw do przytacza kanalizacyjnego,
3) skfad i podpisy cztonkéw komisji dokonujacej odbioru,

4) uwagi dotyczace przedmiotu odbioru,

5) okreslenie wlasnosci i odpowiedzialnosci za przedmiot odbioru.

ROZDZIAL VIII



Sposéb postepowania w przypadku niedotrzymania cigglosci ustug i odpowiednich
parametréw dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Sciekow

§ 16. 1. Przedsigbiorstwo wodociagowo - kanalizacyjne zobowigzane jest do udzielenia odbiorcom
ustug informacji dotyczacych przerw i ograniczen w dostarczaniu wody i odprowadzaniu sciekow.

2. Przedsiebiorstwo wodociagowo - kanalizacyjne ma rowniez obowiazek poinformowac odbiorcéw,
w sposob zwyczajowo przyjety, o zaistnialych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w
dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynkéw wielolokalowych, przedsigbiorstwo wodociagowo ~ kanalizacyjne moze o
zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformowaé whasciciela lub zarzadeg budynku nieruchomosci oraz
osoby korzystajace z lokali, z ktorymi przedsigbiorstwo zawarfo umowy o zaopatrzenie w wodg i

odprowadzanie Sciekéw.

4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczajacej 12 godzin, przedsigbiorstwo wodociagowo —
kanalizacyjne jest zobowiazane w razie mozliwosci technicznych i organizacyjnych, zapewnic

zastepczy punkt poboru wody.
ROZDZIAL IX

Standardy obstugi odbiorcéw ustug, a w szczegdlnoéci sposoby zalatwiania reklamacji oraz
wymiany informacji dotyczacych w szezegélnosci zakiocen w dostawie wody o odprowadzaniu
Sciekow

§ 17. 1.0dbiorca ustug ma prawo do nalezytego poziomu obstugi. W tym celu przedsigbiorstwo
wodociagowo- kanalizacyjne tworzy stanowisko pracy do spraw obshugi odbiorcy.

2. Przedsiebiorstwo wodociagowo- kanalizacyjne ma obowiazek powiadomi¢ odbiorcg ustug o
majacej nastapi¢ przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac
konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych- ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo

przyjety sposob:

1) przy chwilowym wylaczeniu dostawy wody zwiazane] z wymiana wodomierza- przed
przystapieniem do wymiany,

2) gdy planowana przerwa w dostawie wody nie bedzie przekraczata 12 godzin- co najmniej na 24
godziny przed planowanym wytaczeniem wody,

3) gdy planowana przerwa w dostawie wody bedzie trwala dtuzej niz 12 godzin - co najmniej 48
godzin przed planowanym wylaczeniem wody, zapewniajac zastgpczy punkt poboru wody oraz
podajac przewidywany czas usuwania awarii.

3. Odbiorca ustug ma prawo zgloszenia reklamacji dotyczacych ilosci i jakosci $wiadezonych ustug
oraz wielkosci optat za ustugi.

4. Reklamacje, o ktérych mowa w ust. 1 wnoszone sa na piSmie osobiscie przez zainteresowanego w
siedzibie przedsiebiorstwa, listem poleconym lub za pomoca poczty elektronicznej i rozpatrywane sg
przez kierownika przedsigbiorstwa wodociagowo- kanalizacyjnego.

5. Przedsiebiorstwo zobowiazane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie zatatwienia
reklamacji w terminie 30 dni od daty wptywu.

ROZDZIAL X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe



§ 18. 1. Warunki dostarczania przez przedsigbiorstwo wody na cele przeciwpozarowe musza by¢ w
szczegblnosci zgodne z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, a takze przepisami wydanymi przez
ministra wilasciwego do spraw wewnetrznych okreslajacymi sposoby i warunki ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw oraz wymagania w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

2. Szczegbtowe warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe moga by¢ réwniez okreslone w
zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode, wydawanym przez wojta (burmistrza,
prezydenta miasta) na podstawie ustawy, w czgsci dotyczacej technicznych warunkéw okre$lajacych
mozliwosci dostgpu do ustug wodociggowo- kanalizacyjnych.

3. Przedsigbiorstwo wodociagowo- kanalizacyjne ustala, w porozumieniu z miejscowym
komendantem Panstwowej Strazy Pozarnej, miejsca i warunki poboru wody na cele przeciwpozarowe
z urzadzefi wodociggowych z uwzglednieniem warunkéw technicznych i wymagan zwiazanych z
wykonywaniem przez przedsigbiorstwo zadan w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode

przeznaczong do spozycia przez ludzi.

4. llos¢ wody pobieranej na cele przeciwpozarowe wraz z okresleniem punktéw poboru jest ustalana
na podstawie pisemnych informacji sktadanych przez jednostke strazy pozarnej w ustalonych
okresach.




